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2 UVOD

PfedloZeny odborny posudek vypracovala firma VODNI ZDROJE, a.s. se sidlem Jindficha Plachty 535/16,
150 00 Praha 5, IC 45274428, DIC CZ45274428 na zikladé objedndvky obce Pfidimasy ze dne 10. 12. 2019.
Posudek bude soucdsti Zddosti o uvolnéni finan¢nich prostfedk( ze Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR
v ramci Ndrodniho programu Zivotni prostfedi (dale NPZP), Vyzva ¢. 2/2018.

Obec Pfiimasy je obci dle zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni, a je tedy
opravnénym pfijemcem podpory v rdmci NPZP, Vyzva &. 2/2018.

Cilem Vyzvy je zlepSeni zdsobovdni pitnou vodou v odpovidajici kvalité a/nebo vyhledani novych zdroji vody
pro zdasobovdni obyvatelstva pitnou vodou v odpovidajici kvalité.

Divodem Zddosti obce PFiSimasy o dotaci v ramci Vyzvy €. 2/2018 NPZP je zajisténi zdroje/zdrojd pitné vody
(ndhrada za havarovany vrt) a jeho pfipojeni do stavajiciho obecniho vodovodu.

3 IDENTIFIKACE PREDKLADATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Obec: PrisSimasy

Okres: Kolin (Cz0204)

Kraj: Stfedocesky kraj (CZ020)
Adresa: Obec Prisimasy

Jana Cermdka 80
282 01 Prisimasy

Identifikacni &islo: I1C: 00235652
Kontaktni udaje: Telefon: 321 672 890

E-mail: ou@prisimasy.cz
Www: www.prisimasy.cz

Katastrdlni Gzemi Hradesin (736287) - lokalizace zdrojtt vody
PfisSimasy (736295)
Obec s rozsifenou plsobnosti: Cesky Brod

Obec s povéfenym obecnim Gradem: Cesky Brod
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4 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

PredloZeny projekt feSi zdsobovani obci PfiSimasy a HradeSin vodou z dlivodu akutniho nedostatku vody.
Obec Prisimasy (Casti: Prisimasy, Horka, Skfivany) je stfedné velkd obec ve Stfedoleském kraji v okrese Kolin.
Nachdzi se asi 7 km jihozdpadné od mésta Cesky Brod, 3,5 km jihovychodné od mésta Uvaly. K 1. 1. 2018

bylo v obci PfiSimasy evidovano 815 trvale Zijicich obyvatel. Dlouhodoby vyhled poéitd s vystavbou cca 47
novych rodinnych dom (lokalita Kbelka), coz znamena ndrist o dal3ich cca 190 obyvatel.

Obec Hradesin se nachdzi cca 1 km jizné od obce PfiSimasy. K 1. 1. 2018 bylo v obci Hrades$in evidovano 470

trvale Zijicich obyvatel.

Obce maji vyraznou venkovskou zdstavbu (rodinné domy, byvalé zemédélské usedlosti v obci PFiSimasy;
rodinné domy + rekreacni objekty v obci Hradesin) s drobnou zemédélskou Cinnosti. V byvalém vyrobnim
aredlu JZD (sever obce PriSimasy) se nachdazi autovrakovisté a sbérny dvir (sidlo firem Autovrakovisté ADOS,
Levné dily, s.ro.,..). Na okraji jizni ¢asti obce se nachazi skladovy a vyrobni aredl firmy AC MARCA Czech
Republic s.r.o.

Obec PfiSimasy a Hradesin je zdsobena z centrdiniho vodovodu. Zdroje pro vodovod se nachdzeji vlese v
Udoli vodniho toku Hradesinky, cca 1,3 km ] od obce Mrzky, 500 m JZ od hajovny Niklov. jednd se o 2 jimaci
vrty PH-1 a PH-2 na parcele & 148/1 (k.U. Hrade$in; vlastnik Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19,
Novy Hradec Krdlové, 500 08 Hradec Krdlové). Provozovatelem téchto zdroji je firma STAVOKOMPLET spol.
s r.0. (1ICO: 47052945).

Jimaci objekty byly vyhloubeny v roce 1992 do hloubky 80 m (vrt PH-1) a 60 m (vrt PH-2) od (rovné
okolniho terénu. Hloubeni bylo zahdjeno vrtnym profilem 273 mm a ukonceno profilem 254/205 mm. Vrty
jsou vystrojeny ocelovou zarubnici 219/168 mm. Hladina podzemni vody byla narazena v hloubce 12-16 m a
ustdlena v hloubce 7,6 -8,2 mm od terénu. Nad vrty byly vybudovany Cerpaci stanice s uzamykatelnym
vstupem, pficemz nad vrtem PH-1 zdénd, nad vrtem PH-2 je zemni objekt. Vrty nemaji vyhlaSena ochranna
pasma (hydrogeologické podminky, odlehlost a konstrukéni FeSeni zdroji zajistuji dostatecnou
vodohospoddrskou ochranu jimani bez ohledu na ochrannd pasma).

Vrt PH-1 se v soucasné dobé nachdzi v havarijnim stavu (ovéfeno televizni kamerou). Z vrtu PH-1 byl ¢erpan
kal (zvyseny podil mechanickych ¢dstic), dochdzelo k poskozovani ¢erpadel a hrozilo zand3eni ndplné stanice
na odstranéni uranu. Z téchto divoda byl vrt PH-1 odstaven z provozu. Diky nadlimitné zatéZovanému vrtu
PH-2 a dlouhotrvajicimu suchu doSlo k poklesu vydatnosti tohoto, v soucasnosti jediného, zdroje vody.
V soucasné dobé je z vrtu Cerpano cca 1,4 I/s vody. Tato vydatnost nepokryje potifebu vody pro obé obce
(Pfisimasy, Hradesin). Hladina vody ve vrtu PH-2 se béhem exploatace nachdzi téméF v urovni saciho kose
Cerpadla. Dochdzi tak k hydraulickému pretéZzovani vrtu, vrt zacal piskovat a doslo k poskozeni Cerpadla.

Pro obec je tedy nutné urychlené zajistit dopliikovy zdroj pitné vody pro hromadné zdsobovdni a jeho
pripojeni do stavajicimu voddrenskému systému.

Obec je ddle zdsobovdna pitnou vodou z individudlnich zdrojli podzemni vody. Jednd se pfedeviim o mélké
kopané studny, v mensi mife studny vrtané.

Primérnd potfeba vody pro obec je podle vyhlasky ¢. 120/2011 Sb. (smérna ¢isla ro¢ni potfeby vody) mimo
vegetacni obdobi cca 162 m*/den, pfi zapocteni vody pro zavlahu nékterych zahrad ve vegetalnim obdobi
cca 170 m3/den. Do potfeby vody je zapoctena téZ pitna voda pro sklady a vyrobni aredl spolelnosti AC
MARCA Czech Republic s.r.o. v objemu cca 8 m?/den, aredlu autovrakovisté (sever obce) v objemu cca 0,5
m3/den a ve vegeta¢nim obdobi zdvlaha &dsti zahrad o odhadované rozloze cca 20 000 m?,
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V ramci odborného posudku navrhujeme problematiku se zasobovdnim obci PFiSimasy a Hrade$in pitnou
vodou fedit vybudovanim 1 ks ndhradniho (nového) zdroje podzemni vody. Na vytipovaném misté je
projektem navrzeno vyhloubeni 1 ks hydrogeologickych vrtu, ktery bude v pfipadé zastiZeni dostatecné
vydatnosti vystrojen, stavebné upraven jako jimaci zafizeni a pfipojen na stdvajici voddrenskou soustavu
(vodojem Hradesin, dpravna vody) a to vCetné elektropfipojeni a technologického a strojniho vybaveni.
Vzhledem ke kapacité stdvajictho vodojemu (2x100 m?), ktery nepokryje akutni potfebu vody zejména
v letnich (suchych) obdobi, je navrZeno jeho rozsiteni (na 2x 150 m3).

Ndhradni jimaci vrty doporuCujeme umistit do stdvajiciho pramenisté, kde se nachdzeji stavajici vrty PH-1 a
PH-2. Jednd se o pozemek p.¢. 148/1 (k.U. Hradesin; vlastnik Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19,
Novy Hradec Krdlové, 500 08 Hradec Kralové). V ramci terénni rekognoskace bylo metodou biodetekce
identifikovdno rozsahlé poruchové pasmo. Vyhodou je mald vzdalenost napojeni na stavajici vodarenskou
soustavu (délka projektovaného trubniho pfipojeni k mistu napojeni na vodovod bude maximalné& 300 m).
Dal3i vyhodou projektovaného vrtu je jimani podzemni vody hlubsiho puklinového systému v hornindch
podlozi, s mensi zranitelnosti zdroje.

Alternativni prizkumné Gzemi (plvodné uvaZzované) v povodi Mrzeckého potoka pro lokalizaci ndhradniho
vrtu vzhledem k odlehlosti a méné pfiznivym geologickym podminkam nedoporucujeme.

Souddsti odborného posudku je zjednodulend projektovd dokumentace (samostatnd pfiloha) na realizaci
nového zdroje podzemni vody (vodni dilo), kterd definuje navrZené prace. Tato projektovda dokumentace,
vCetné polozkového rozpoctu, je uvedena v samostatné pfiloze.

5 POSOUZEN{ VARIANT RESENI ZDROJE VODY

5.1 Moznost napojeni na kapacitni voddrenskou soustavu

V planu rozvoje vodovod( a kanalizaci se s pfipojenim této obce na kapacitni voddrenskou soustavu
nepocitd.

Nejblizsi obci, ktera je v izemi zdsobena z kapacitni vodarenské soustavy, je obec Skvorec, ktery je od obce
PFiSimasy vzddleny cca 2 km. Jednd se o skupinovy vodovod Skvorec, ktery zasobuje obce Kvétnice, Skvorec,
Tuklaty, Dobrolovice, Rostoklaty, BfeZany Il. Zdrojem vody pro tento skupinovy vodovod je pfivadéc
s pfeddvacim mistem stanice RohozZnik (kdranské zdroje). Vzhledem k existenci vlastnich zdroji a voddrenské
soustavy je ekonomicky nevyhodné budovat odbocku této soustavy jako zdroj pitné vody pro obec Pfidimasy
(ev. Hradesin). Ndklady na pfipojku z dilkového vodovodu by vyrazné prekroCily ndklady na vybudovani
vlastniho - ndhradniho zdroje podzemni vody v katastru obce Hradesin, a to jednak z d(vodu délky
pfivodniho potrubi a ddle v souvislosti s odkupy pozemk( nebo podminkami souhlasu vedeni potrubi pfes
cizi pozemky. Tuto variantu je vzhledem kvy3e uvedenym skutecnostem nemozné bez podrobnéjsiho
projektu kalkulovat, ale jednalo by se fddové o 5-7 milion( korun. Dal3i nevyhodou je i o néco mdlo vy3si
cena pitné vody z této voddrenské soustavy, kterd prevySuju cenu vodného a sto¢ného v lokalité (aktudlné
dle sdéleni starostky obce cena vodného ¢ini 37 K¢/m? a stocného 47 K&/m?).

Projekty napojeni rozsahlych Gzemi na jeden zdroj pitné vody obecné povaZujeme za diskutabilni a mdlo

vev s

k okamZitému vypadku doddvek pitné vody pro znacny pocet obyvatel. Dal$im problémem je nadmérné
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vyuzivdni podzemnich vod, prokdzané u nékterych zdrojl velkokapacitnich vodovod, kdy bilance odbéru po
¢ast roku dokonce prekracuje pfirodni zdroje, a tedy dochazi k odéerpdvdni statickych zasob podzemni vody.
Proto je vhodné udrZovat a rozsifovat i sit lokdlnich zdroji podzemni vody pro zasobeni mensich sidelnich
celkd, kdy jsou odbérnd mista v krajiné pravidelnéji rozmisténa.

5.2 MozZnost vyuZiti povrchového zdroje vody

Moznost vyuZiti povrchového zdroje vody v obci PfiSimasy (Hradesin) neni. V okoli obci se vyskytuji jen madlo
vydatné toky (oblast na kopci, v blizkosti rozvodnice) a vyuzitim povrchové vody z téchto vodoteci by mohly
byt naruseny odtokové poméry zdjmového Gzemi. Povrchové vody jsou také vice zranitelné, pokud jde o
zneCidténi vod, i z hlediska celoro¢ni stability vydatnosti vodniho zdroje. U povrchovych zdroja je obecné

vvvvvv

vzhledem k neexistenci povrchového zdroje vody bezpredmétna.

5.3 Vyuliti zdroje podzemni vody
Nejvhodnéjsi variantou feSeni zdroje vody pro obce Prisimasy a Hradesin je vyuziti zdroje/zdroji podzemni
vody. V obci je vybudovdn vodovod s vlastnimi 2 zdroji vody. Tyto zdroje v3ak v soufasné dobé nejsou
vyhovujici z hlediska vydatnosti (AKUTNI NEDOSTATEK PITNE VODY) - viz kapitoly 4 a 8. Proto je nutné
urychlené vybudovat pro obecni vodovod nové zdroje.

Vhodny pozemek se nachdzi v oblasti stdvajiciho jimaciho Gzemi v udoli toku HradeSinky, jihovychodné od
obce PFisimasy (vychodné od obce Hradesin) v blizkosti stdvajicich vrtG PH-1 a PH-2. Jednd se o lesni
pozemek v k.U. Hradedin p.£. 148/1. Pozemek je v majetku Les Ceské republiky, s.p. (Pfemyslova 1106/19,
Novy Hradec Krdlové, 500 08 Hradec Krdlové). Vyhodou je moZnost napojeni na stdvajici vodarenskou
soustavu (tzn. pfivadé¢ vedouci do vodojemu HradeSin). Nahradni vrt bude od stdvajicich vrt( vzdilen
maximdlné 300 m. Dalsi vyhodou projektovaného vrtu je jimani podzemni vody hlub3iho puklinového
systému v hornindch podloZi, lokalizace vrtu v lese (odlehlost od zdroji potenciondlniho znecisténi) a tedy
mald zranitelnost zdroje. V misté neni bezpodminecné nutné stanovovat ochrannd pasma vodnich zdrojd.
NavrZzena konstrukce vrtu a jeho lokalizace (les) budou zajistovat dostate¢nou vodohospoddiskou ochranu.

Projekt navrhuje realizovat ndsledujici prace;

e zajisténi viech potfebnych povoleni k realizaci prGzkumného vrtu PH-3
e odvrtani 1 ks hydrogeologického vrtu do hloubky 80 m, & 385/305 mm
e v pfipadé zastiZzeni dostate¢né vydatnosti vystrojeni vrtu jako jimaciho objektu, & 225 mm

e realizace hydrodynamickych zkouSek - Cerpaci zkoudka + stoupaci zkouska (v predpoklddané délce
23 dnd)

e laboratorni analyzy

e sled, fizeni a vyhodnoceni prizkumnych praci

e vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni a povoleni k naklddani s vodami
(sloucené fizeni)
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e vybudovani manipulaéni Sachtice nad zdrojem

e technologické vybaveni vrtu

e vodovodni pfipojeni nového zdroje do stdvajici vodarenské soustavy
e elektropfipojeni a systém fizeni MaR

e dle potfeby rozditeni Upravny vody

e roz$ifeni kapacity vodojemu

Zjednodusena projektova dokumentace na realizaci nového zdroje podzemni vody (vodni dilo), vCetné
polozkového rozpocCtu, ktera definuje navrzené prace, je uvedena v samostatné priloze.

Celkové predpokladané vydaje na opatfeni jsou uvedeny v rozpoctu (v priloze).

Predkladany projekt je z hlediska ndklad( na realizaci navrhovanych opatieni k zajisténi zdroje pitné vody
pro obec PfiSimasy hospoddarny, ekonomicky vyhodny a vzhledem ke skutec¢nosti, Ze bude dlouhodobé Fesit
zdsobovdni obce pitnou vodou, jsou vynaloZené prostiedky imérné jeho oCekdvanym prinosim. Vybrana

vvvvv

6 POSOUZENI SOULADU VYBRANE VARIANTY S PRVKUK

V Pldnu rozvoje vodovod( a kanalizaci Gzemi kraji (,PRVKUK®) z roku 2004 bylo pro obec Pfi§imasy (véetné
mistnich &dsti Horka, Skfivany) poéitdno s odbérem vody ze stdvajiciho vrtu s vydatnosti cca 3 I/s a s
napojenim do zemniho vodojemu. Zda se jednalo o vrt PH-1 nebo PH-2 (vrty budovdny v roce 1992), neni
zndmo. Pravdépodobné se jednalo o chybnou interpretaci aktudiniho stavu a poditalo se s erpanim obou
vrtl. V (,PRVKUK“) zroku 2004 se nepfedpoklddala zmé&na zdsobovéni obce pitnou vodou, pouze se ve
vyhledu pocitalo s napojenim obce Hradesin (uvedeno téZ v PRVUK pro obec Hrade$in z roku 2004 i 2006) a
mistni ¢ast Limuzy na vodovod Prisimasy.

NavrZené opatfeni je v souladu s timto planem a kartou z roku 2004 (ev. aktualizovanou kartou z r. 2006 pro
obec Hradesin). Vzhledem k havarijnimu stavu vrtu PH-1 a ndsledné nadlimitné ¢erpanému vrtu PH-2 je
nutné akutni nedostatek pitné vody v obci urychlené fesit vybudovanim ndhradniho (doplikového) zdroje
vody.

7 VYHODNOCENI VYDATNOSTI A KVALITY STAVAJICICH ZDROJU PITNE VODY

Jako stdvajici zdroje pitné vody pro obec Pfi§imasy a Hradesin slouZi 2 vrty (napojeny na voddrenskou
soustavu) a ¢dstecné domovni studny a vrty. Vzhledem k problémdm s vydatnosti téchto zdrojl (viz kapitola
4 a 8) je ve vefejném zdjmu nutné v obci urychlené zajistit ndhradni (dopliikové) hromadné zdsobovdni
jakostni pitnou vodou, ktera bude pravidelné kontrolovdna.

Tato kapitola podrobnéji zpracovdva pfirodni poméry lokality, moznost vybudovdni dopliikového
(ndhradniho) zdroje pitné vody pro hromadné zasobovani obci PriSimasy a HradeSina a problematiku
vydatnosti a kvality stdvajicich zdrojd pitné vody v PriSimasech.
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7.1  Pfirodni poméry zdjmového uzemi

Zdjmové Gzemi z hlediska klimatickych pomért spadd do mirné teplé oblasti MT10, s primérnou rocni
teplotou okolo 8,2°C, dlouhodoby srdzkovy uhrn (1981-2010) Cinil 587 mm s tim, Ze v letech 2015-2017
¢inikl primérny thrn 78-105% dlouhodobého normalu a v letnich mésicich roku 2018 klesly srazky na drover
40% dlouhodobého normdlu.

Podle geomorfologického &lenéni CSR (Demek J. et al., 2006) se jednd o Cesko-moravskou soustavu,
podsoustavu StfedoCeskd pahorkatina, celek BeneSovskd pahorkatina, podcelek DobfiSska pahorkatina. Jedna
se 0 vysoce antropogenni typ krajiny, intenzivné zemédélsky vyuZzivany, misty s vyznamnym zastoupenim
lesd. Primérnd nadmorska vyska Sirsiho zajmového tzemi je 300-350 m n. m.

Zdjmové uzemi je odvodiovano potokem HradeSinka (pfitok toku BuSinec), Cislo hydrologického poradi je 1-
04-06-0037-0-00.

Zajmové uzemi se nachdzi na rozhrani hydrogeologickych rajéoni 6320 krystalinikum v povodi Stfedni Vitavy
a rajénu 4350 Velimskd kfida, utvar podzemnich vod 43500 Velimskd kfida. Podlozi Sirsiho zdjmového
tzemi je budovdno granitoidy stfedoCeského plutonu v kontaktu s permokarbonskymi uloZzeninami, na které
nasedaji kiidové relikty a spraSe nebo sprasové hiiny.

vrtny profil stdvajicich vrtd PH-1 a PH-2 zastihl ¢ervenohnédé jilovce aZ prachovce k bazi hrubnouci do
polymiktnich hrubozrnnych konglomerdtd permokarbonského stafi. Na permokarbonské uloZeniny nasedaly
kvartérni jilovité aZ piscito-jilovité hliny o mocnosti do 6 m. Vrty nedosdhly bdze permokarbonského
souvrstvi a byly ukon€eny v hloubce 80 m (PH-1) a 60 m (PH-2).

Podzemni voda je jimdna z pasma prilinové a ¢astecné puklinové propustnych permokarbonskych hornin
stfidajicich vétsi pocet kolektor( a izoldtor(. Mocnost zvodnéni permokarbonského napjatého kolektrou je
mistné proménlivd, obvykle se pohybuje v fadu desitek m s hodnotou transmisivity 1,0.10* aZ 4.10“ m2s™ a
vyuZitelnymi vydatnostmi jimacich objekt( v fadu jednotek I.s. Dle Vyhl. 620/2004 Sb. Ize obéh podzemni
vody v zdjmovém Uzemi hodnotit jako hlubinny, dotovany prevdzné srazkami v hydrogeologickém povodi
s napjatou hladinou podzemni vody uloZenou v hloubce nad 10 m pod tGrovni terénu dle mistni topografické
dispozice.

Smér proudéni podzemni vody v misté projektovaného vrtu pro obec PriSimasy (Hradesin) je smérem
k mistni erozni bdzi - potoku Hradesinka.

Zdjmové Uzemi nezasahuje do 7zddného zvldsté chrdnéného uzemi podle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny v platném znéni, pfirodniho parku, vyznamného krajinného prvku ani USES (Uzemnf systém
ekologické stability). Posuzovana lokalita neni z ochrandfského hlediska nikterak vyznamna. Zdjmové dzemfi
se nenachdzi v CHOPAV (Chrdnénd oblast pfirozené akumulace vod ani v ochranném pasmu vodnich zdroju.
Zdjmové lzemi lezi mimo zdplavovou oblast. Realizaci vrtu nedojde k vyznamnému naruseni rdzu krajiny a
odbérem vody nedojde k zdsadnimu ovlivnéni pfirodnich pomérd v dané lokalité.

7.2 Vydatnost stdvajicich zdroju pitné vody

V soucasné dobé v obci ani blizkém okoli neexistuje zdroj pitné vody pro hromadné zdsobovani s vyhovujici
kapacitou (vrt PH-1 v havarijnim stavu, vrt PH-2 nadlimitné ¢erpdn, hydraulicky pfetézovan).
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V nékterych pfipadech (zejména v oblasti nové a planované zdstavby) neni obyvatellm obce (vzhledem
k sou¢asnému stavu) povoleno napojeni na stdvajici vodarenskou soustavu. Cist obyvatel reagovala na tuto
situaci vybudovdnim nové vrtané studny, coz vsak neni finan¢né dostupné pro viechny obyvatele.
V nékterych pfipadech se ani novym vrtem nepodafi zastihnout kvalitni zdroj podzemni vody.

7.3 Kvalita stdvajicich zdroji pitné vody

Stavajici vrty PH-1 a PH-2 maji zhor3ené radiologické vlastnosti vody. Vzhledem k vy$$imu obsahu uranu
v podzemni vodé musi byt voda upravovdna. Voda je téZ zabezpecena po bakteriologické strance. V ostatnich
parametrech voda vyhovuje Vyhlasce & 252/2004 Sb. (pitnd voda).

Rozbory vody z domovnich studni nemame k dispozici.
7.4 Jiné zdroje pitné vody v obci a blizkém okoli

Jiny zdroj pitné vody s vyhovujici kvalitou a kapacitou v soucasné dobé v obci ani blizkém okoli neni.

Soukromé domovni mélké kopané studny i hlub3i vrtané studny maji nevyhovujici kapacitu (slouzi pouze
jako zdroje pro individudlni zadsobovani). Kvalita vody v téchto studni neni obCany pravidelné monitorovdna.

Stdvajici jimaci zdroje PH-1 a PH-2 maji nedostate¢nou vydatnost (viz ndsledujici kapitola 8).

8 VYHODNOCENI HROZICIHO RIZIKA NEDOSTATKU JAKOSTNI PITNE VODY

Obec PfiSimasy md dva vlastni zdroje (vrty PH-1, PH-2) pro hromadné zdsobovani obyvatel pitnou vodou.
Z téchto zdrojl je zdsobena i obec HradeSin. BohuZel vrt PH-1 se nachdzi v havarijnim stavu (vysledky
kamerové zkousdky). Tato skute¢nost byla potvrzena zvySenym vynosem mechanickych ¢astic v podzemni
vodé Cerpané do vodojemu, kde hrozilo zaneseni a ndsledné zniceni ndkladné technologie na odstranéni
uranu. Vrt PH-1 byl proto odstaven z provozu. V souCasné dobé je jiman pouze vrt PH-2. Z vrtu je vSak
exploatovano nadlimitni mnoZstvi vody, dochdzi k jeho hydraulickému pretiZeni a ndslednému piskovani vrtu
(snizovdni hladiny podzemni vody na Groven saciho koSe Cerpadla). Piskovadni vrtu PH-2 mélo za ndsledek
zadreni Cerpadla, které muselo byt vyménéno.

Cdst obci Prisimasy a Hrade3in je zdsobovdna z mistnich individudlnich zdroji (pfedeviim mélké kopané
studny), které jimaji podzemni vodu z kvartérnich sediment(. vzhledem k vyraznému vlivu atmosférickych
srdZek na vydatnosti zdroji se jednd o podzemni vodu mélkého prilinového kolektoru. V suchych obdobich
je kapacita téchto zdroji hranicni.

V obci je nutné stdvajici stav urychlené resit.
Primérnd potfeba vody pro obce PFisimasy a Hradesin je podle vyhlddky ¢. 120/2011 Sb. (smérnd &isla ro¢ni
potieby vody) nasledujici:

e Potfeba na pitnou vodu pro obyvatele

(36 m’/rok na osobu vrodinném domé, polet obyvatel 1475 zahrnuto téZ navySeni obyvatel z
pldnované vystavby):
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145,48 m?/den = 4 425 m?*/mésic = 53 100 m3/rok

Maximdlni denni potfeba vody pfi zapocteni soucinitele denni nerovnomérnosti je cca 1,6 x vy3si.

e Potfeba na zalévani zahrady - ve vegetacnim obdobi (16 m3/rok na 100 m?)

(vétsina obyvatel bude nadéle k zalévdni vyuZivat vlastni studny a akumulovanou destovou vodu,
z obecniho vodovodu se bude zavlaZovat cca 20 000 m? plochy)

15,24 m*/den = 457,14 m3/mésic = 3 200 m?/210 dni (uvaZovdno vegetacni obdobi bfezen-zafi)
* Potfeba vody pro vyrobni a skladovy aredl spole¢nosti AC MARCA Czech Republic s.r.o. (soutasny
odbér ¢ini cca 300-350 m*/mésic, pocitd se s rozsifenim odpovidajicim cca 500 m?*/mésic)

16,39 m3/den = 500 m3/mésic = 6 000 m3/rok

e Potfeba vody pro aredl autovrakovisté — byvalé JZD (souasny odbér je témér zanedbatelny, &ini

primérné cca 11m*/mésic, Ize politat s rozsifenim odpovidajicim cca 15 m*/mésic)
0,49 m*/den = 15 m3*/mésic = 180 m*/rok

Celkova potieba vody:

Potreba vody I/den m’/meés m?/den I/s m?/rok
Denni priim. 170 030,01 170,03 1,97

Denni max. 272 048,01 272,05

Mésicni max. 8 297,46

Rocni max. 54 700,00

Celkova potfeba vody pro obec je cca 162 m3*/den mimo vegeta¢ni obdobi a cca 170 m*/den ve vegetaénim
obdobi, coZ odpovida potifebné vydatnosti zdroje minimdlné 1,88 I/s mimo vegeta¢ni obdobi, resp. 1,97 /s
ve vegetanim obdobi. MaximaIni denni potfeba pitné vody dand soucinitelem nerovhomérnosti spotfeby
mUzZe byt aZz 272 m?/den, coz odpovidd vydatnosti zdroje cca 3,15 I/s.

Redlnd spotifeba pitné vody vobci PfiS§imasy a Hradesin bude patrné nizsi vzhledem k existenci
individudinich zdroj, které budou naddle pro jimdni vody vyuZivdny.

9 POSOUZEN| MOZNOSTI NAPOJENI RESENEHO UZEMNI NA ZDROJE PITNE
VODY LEZICi MIMO RESENE UZEMI

V feSeném tzemi existuje potencidlni moZnost napojeni na vodovod z obce Skvorec vybudovdnim privadéce.
Napojeni na vodovod z obce Skvorec by souviselo s vy3dimi ndklady na vodovodni pfipojku vzhledem
ke vzddlenosti cca 2 km (cena minimdlné 5-7 mil. K&). Pripojeni by souviselo i s nutnosti odkupu ¢i prondjmu
pozemki, pfes které by vodovod vedl. Celd realizace projektu véetné vyfizeni vlastnickych prdv, potfebnych
smluv a povoleni by tak trvala nékolik let, pficemz problém nedostatku kvalitni pitné vody v obci Pfisimasy a

Hradesin je nutné feSit co nejdfive. Vybudovani ndhradniho zdroje pitné vody v blizkosti stdvajicich vrtd PH-
1 a PH-2 (jimaci izemi Hradesinky) je ekonomicky vyhodnéjsi.
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10 ZAVERECNE STANOVISKO

V pfipadé ptidéleni finan¢ni podpory Stdtniho fondu Zivotniho prostiedi CR je obec Pfisimasy pfipravena
vypsat ihned zaddvaci fizeni dle Zdkona o vefejnych zakdzkdch pro vybér zhotovitele stavby s pfedpokladem
dokonéeni stavby do konce roku 2020. Do celkového Casu realizace projektu je nutné zapoditat dobu
potiebnou pro vypsani a vyhodnoceni zaddvaciho Fizeni a ¢as na vyfizeni potfebnych povoleni a rozhodnuti
(sloucené Fizeni, vyjadreni pfislusnych orgdnd,...).

Navrhované opatieni se jednoznacné a piné doporucuje realizovat v predloZeném rozsahu a ¢asovém obdobi
s finan¢ni_podporou Stdtniho fondu Zivotniho prostfedi CR. Zajiténi hromadného zdsobovani obyvatel

kvalitni pitnou vodou je dllezitym vefejnym zdjmem.

Zjednodusend projektovd dokumentace vcetné polozkového rozpoltu je samostatnou pfilohou tohoto
posudku. Pfedmétem piedklddané projektové dokumentace je projekt realizace 1 ks nového
hydrogeologického vrtu, jeho vystrojeni a stavebni (prava jako jimacich zafizeni, pfipojeni do stdvajici
voddrenské soustavy, a to v€etné elektropfipojeni a technologického a strojniho vybaveni (Cerpadla, systém
fizeni, Upravna vody). Soucasti projektu je i rozsifeni kapacity stdvajiciho vodojemu.

Vypracoval: Mgr. Ivo Cerny

V Praze dne 6. 2. 2019
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Klad listu ZM50

Listoklad ZM 50

[]
Geologicka mapa 1 : 50 000

Tektonické linie GeoCR50

- - zlom zakryty

Hranice hornin GeoCR50
— hranice zjisténa

petrograficky pfechod hornin

Horniny GeoCR50

kvartér
KENOZOIKUM
KVARTER
1 navazka, halda, vysypka, odval
6 nivni sediment
7 smi$eny sediment
12 piscito-hlinity aZ hlinito-pisc¢ity sediment
16 spra$ a sprasova hlina
19 sprasSova hlina
krida
c¢eska kiidova panev
MEZOZOIKUM
KRIDA
317 jilovce, uhelné jilovce, uhli, prachovce, piskovce, slepence

svrchni karbon a perm
mladsi paleozoikum brazd
PALEOZOIKUM
KARBON-PERM
piskovec, prachovec a slepenec, viozky vapenece, jilovce,
rohovece, pelokarbonatu, uhelna slojka
moldanubicka oblast (moldanubikum)
magmatity v moldanubiku
PALEOZOIKUM
KARBON-PERM
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| AKCIOVA SPOLECNOST Projektoval  Mgr. Ivo Cemy

PRILOHA (.5 DOKLADY O NEDOSTATKU VODY

VODNI ZDROUJE, a.s., Jindficha Plachty 535/16, Praha 5




Obec Prisimasy .

Obec Prisimasy

vydava
Vetejnou vyhlasku €. 1/2018
ZAKAZ NAPOUSTENI BAZENU, MYTI

AUTOMOBILU A ZALEVANI ZAHRADY
Z OBECNIHO YODOVODU

Obec Prisimasy zakazuje z divodu nedostatecného
mnoZzstvi vody ve vodojemu, napousténi bazénii, zalévani
zahrad a myti automobilii pitnou vodovou z obecniho
vodovodu.

Platnost vyhlasky:
Ode dne vyhlaSeni tj. 10.5. 2018 do 10.9.2018.

V pripadé dotazi volejte na tel.: +420 602 493 477 nebo
piSte na email: ou@prisimasy.cz

V PriSimasech 9.5.2018

Bc. Sarka Rumanovi
starostka obce

Pfisimasy 80, 282 01 Cesky Brod | tel.,fax.: 321 672 890 e-mail: obec.prisimasy@gquick.cz, ou@prisimasy.cz | www.prisimasy.cz

Bank.spojeni KB Cesky Brod, &.U. 6327-151/0100 | I€ 00235652 | DIC CZ200235652




STAVOKOMPLET

odstépny zavod Vodovody a kanalizace

Zapis z jednani v PfiSimasech, dne 21. 9. 2018
Pritomni: Sarka Rumanova, Michal Gruber

., Pani starostka byla informovana o nedostatku vody ve vrtu HV2. Z divodu sucha, nadlimitnich
odbérii vody do obci Pfisimasy, Hradesin a nefunkénosti havarovaného vrtu HV1 doslo ke snizeni
vydatnosti vrtu HV2. Hladina podzemni vody je tésné u saciho kose Cerpadla. Cerpadlo prisava
vzduch a nadlimitné zatéZovany vrt HV2 za€ind propoustét pisek (piskovat). Tato skute¢nost se
projevila havarii erpadla, u kterého byla jeho hydraulicka ¢ast vazné poskozena. Hladina vody ve
vrtu se neda sledovat, jelikoz neni instalovano zafizeni na sledovani hladiny vody s pfenosem na
vodarensky dispecink. V soucasné dobg je z vitu cerpano 1,4 I/s coz nepokryje spotiebu obou obci a
bude nutné dodavku vody omezovat. Soucasné by se méla urychlit realizace nahradniho vitu za
havarovany vit HV1.

2., Z vyse popsanych divodd bylo dohodnuto, Ze obec zaplati opravu Serpadla z vrtu HV2 v hodnoté
23 460,- K& bez DPH. JctikoZ ¢erpadlo bylo vydrené piskem, nebyla tato zavada uznana jako zaru¢ni
oprava.

3., Bylo repasovino 1 &erpadlo z ATS TRAMES. Na zékladé jednani ze dne 18. 4. 2018 bude obci
vystavena faktura na tuto opravu v hodnoté 10 286,- K& bez PDH.

4., Z diivodu snizeni hladin ve vrtu HV2. Bylo nutné vyménit sondy (jisténi proti chodu bez vody) a
upravit ovladani tak, aby bylo mozné tyto sondy na ur€ity cas vyfadit. JelikoZ je hladina vody tak
nizko, Ze by sondy blokovali chod ¢erpadla je numé je asové odpojovat z provozu. Bohuzel miZe
dojit opét k poskozeni erpadla, ale ve stavajicim stavu neni mozné jiné feseni. Je to jediny zdroj vody
pro obé obce, nahradni vit neni jests realizovan a stavajici vit HV1 je v havarijnim stavu vice jak rok.
Néklady na tuto (ipravu budou obci Piisimasy fakturovany v éastce 6 396,-K¢ bez DPH.

5., Bylo dohodnuto, Ze po realizaci a zprovoznéni ndhradniho vrtu, bude u vrtu HV2 provedena TV

prohlidka a na zdklad¢ vyhodnoceni 1 €iSténi vrtu.

6., Do konce Fijna 2018 provozovatel zkontroluje pFistupnost a funkénost uzaviracich vodovodnich
armatur a preda vysledek z této kontroly, véetné odhadu nakladii na pfipadné opravy. Tato kontrola
bude provedena pouze u uzavéru leZicich mimo zpevnéné komunikace.

7., Provozovatel provede namatkovou kontrolu vodovodnich uzavéri v komunikacich, kde jejich
opravu a osazeni provadéla fa. Zepris.

8., Obec objedna hydrogeologické posouzeni jimaciho Gzemi za Gcelem mozného rozsireni
(zkapacitnéni) pramenisté o dalsi vit.

LAY CKOVALE S
0.2.VODOV..DY ~ KA, “CE
ZApy, Kraiovicka o
250 01 Brandys n_ .
ICO: 47052 245 (5)
DIC: CZ47052945

Adresa: ICO: 47052945 ~ Bank. spojeni telefon: 326906087-8
STAVOKOMPLET spol. s r.o DIC: CZ47052945 KB - Praha — NONET fax: 326905093

Kralovicka 251 ¢ u 139 04 201/0100 e-mail: stavokomplet@stavokomplet cz
250 01 Zapy www. stavokomplet cz

STAVOKOMPLET spol s r o je zapsan v obchodnim rejstiiku, vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 14934



ZAPIS Z JEDNANI ZE DNE 27. 9. 2018

Pfitomni: obec Pfisimasy —S. Rumanova (OP)
obec Hradesin — P. Béloch (OH)

Stavokomplet — M. Ales (STK)

Jednani bylo svolano z diivodu nedostatku vody ve vodnim zdroji PfiSimasy — Hradesin.

1. STK informoval zastupce obci o akutnim nedostatku vody ve vodnim zdroji Prisimasy
— Hradesin zpGsobeny suchem.
Provozovatel provozuje dva vrty z nichi jede je dlouhodobé poskozeny (havarovany)
a zaneseny kalem.
Vodni zdroj je vy&erpan a éerpadlo strhava hladinu ve vrtu. V soucasné dobé je
dodavana voda, ktera obsahuje vétsi mnoZstvi pevnych Castic (pisek, usazeniny). Tim
dochazi k poskozeni éerpadel a nutné zvysené udrzbé filtra prednim. Bez tohoto
feSeni neni moiné zasobovat obce vodou. Obec s uvedenym fesenim souhlasi.

2. Obce se shodli, Ze je nutné vzniklou situaci resit:
a) Nahradou stavajicihc havarovaného vrtu novym — OP ma ji PD
b) Hledanim nového vodniho zdroje
o Rozsifenim pramenisté
o Napojenim na vodovod Uvaly (Skvorec)

3. STK doporuéil zpracovat Vodohospodaiskou studii vodovodu — posouzeni stavajiciho
stavu a koncepce zasobovani obce PriSimasy a Hradesin v navaznosti na planovany
rozvoj.

4. STK predal obci Hradesin dopis s informaci o pfekra¢ovani dohodnutych limitu

spotfeby vody dle uzaviené ,,Dohody vlastnikd provozné souvisejicich vodovodid“ ze
dne 21. 7. 2017.

5. Obce poZaduji od STK konzultaci ve véci mozZnosti stanoveni limitd mnoistvi
spotiebni vody u jednotlivych odbératell a sankci za prekroceni pfipadné
neuplatfiovanych ve smlouvach o dodavce vody. STK zkonzultuje s pravnim
zastupcem

- napf. Lze omezovat spotfebu vody pro odbératele, ktefi nejsou trvale hlaseni
v obci.

Precteno a odsouhlaseno.



ZAPIS JEDNANI ZE DNE 7. 1. 2019

PFitomni: Obec PfiSimasy — S. Rumanova (starostka obce)- SR
Stavokomplet — M. Ales (Feditel) - MA

Reseni reklamaci kanalizace uplatnénych dopisem STA na obci 27.11.2018 — neni oficialni

stanovisko dodavatele.

® Oprava pfipojky u €. p. 55 natok balastni vody do CS1 — zfejmé realizovana?

e dmychadlo na COV — ¢erpadlo béji nepretriité (pfehozené kyslikové sondy) — reklamace
podana na Conel — reklamace trva.

* Zaasfaltované poklopy na vefejné komunikaci — vady se budou fesit spoleéné s opravami
poklopt v komunikaci ve spravé SUS na jafe 2019

* Obec ma zdjem zplnomocnit Stavokomplet k feSeni reklamaci na kanalizaci, kde je STA
provozovatelem. To bude projednano s Ing. Glogarem, ktery je konzultantem obce ve
véci Vak.

Stavokomplet zkontroluje pfistupnost a funkénost uzaviracich vod. armatur a pfeda vysledek
z této kontroly v€. odhadu nakladii na pfipadné opravy. Tato kontrola bude provedena pouze
u uzavéra lezicich mimo zpevnéné komunikace viz zapis z 21.9.2018. Bude projednano na
samostatneém jednani s p. Gruberem — Stavokomplet (vedouci siti VaK). Termin optimalné do
31.1.2019, zélezi na klimatickych podminkach.

MA vznesl dotaz na postup realizace nového vrtu z ddvodu nejistoty v zasobovani vodou pro
obec PfiSimasy — Hradesin v r. 2019 a moZné opakovani vypadku v zasobovani z divodu
nedostatku vody ve vodnim zdroji. Obec fesi vyhlasenim vybérového fizeni na novy vrt —
optimalni realizace do 06/2019.

Stavokomplet pfipravi mési¢ni pfehled spotfeby vody pro Hradesin a z toho piekrocenych
limitd pitné vody za rok 2018 vyplyvajici z dohody viastniki provozné souvisejicich vodovodd
z2 21.7.2017 s vy&islenim sankci. SR projedna na zastupitelstvu a to rozhodne o tom, zda bude
uplatiiovat sankce dle dohody na obci Hrade3in. MA avizoval, 7e v pfipadé uplatnéni sankci
dojde k extrémnimu narlstu ceny v Hradesiné a je nutné vyjadfeni obce PFisimasy co
nejdfive z dlivodu stanoveni ceny vodného pro Hradesin pro rok 2019.

Z daivodu nedostatku vody (sucho, nadlimitni odbéry v Hradegin&, nefunkéni havarovany vrt)
neni moZné napojovat nové zajemce k sitim Vak viz. odeslany dopis na obec Hradesin
z 26.9.2018 a zapis  27.9.2018.




