
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

01 08/2015 Úpravy dle IG průzkumu Ing. Watzek Ing. Horejš 

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola 

Objednatel:  

 

 

 

Obec Přišimasy 
Přišimasy 80 

282 01 Český Brod 

IČ 00236552 
Tel. 321 672 890 
e-mail: 
ou@prisimasy.cz 

Kraj:                  Středočeský 

Okres:               Český Brod 

K.Ú.:                   Přišimasy 

Zhotovitel: 
HW PROJEKT s.r.o. 

Pod Lázní 1026/2 
140 00 Praha 4 

IČ 27230601 
Tel. 241 400 949 
info@hwprojekt.cz 

Tech. kontrola: Ing. Horejš 

Projektant: Ing. Horejš 

Vypracoval: Ing. Přenosilová 

Projekt: 

PŘIŠIMASY 

Kanalizace splašková a ČOV 

Datum: 05/2015 
Číslo výtisku: 

Číslo projektu: P1510 

Stupeň 
dokumentace: 

DPS 

Část / SO / PS: 

 

 

SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
Formát: 17 A4 

 Číslo přílohy: 

SO 05 

Příloha: 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Číslo 
dokumentu: 

AD-300 1 



PŘIŠIMASY Kanalizace splašková a ČOV  DPS – 05/2015 

SO 05 -1. Technická zpráva   AD-300 

č.proj. P1510  Strana 3 
 

OBSAH: 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE .......................................................................................................................................... 4 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE .................................................................................................................................. 4 
1.1.1 Údaje o stavbě ......................................................................................................................................... 4 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................................................................... 4 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ........................................................................................ 4 

2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE .......................................................................................................... 4 

2.1 ZÁSADY ŘEŠENÍ ............................................................................................................................................ 4 
2.2 TRASA KANALIZACE, VYTÝČENÍ TRASY........................................................................................................ 5 

2.2.1 Navržené stoky ........................................................................................................................................ 5 
2.2.2 Navržené tlakové řady ............................................................................................................................. 5 
2.2.3 Navržené výtlaky z ČS ............................................................................................................................. 5 

2.3 MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ .................................................................................................................... 6 
2.3.1 Kanalizační stoky .................................................................................................................................... 6 
2.3.2 Kanalizační řady ..................................................................................................................................... 6 
2.3.3 Rozdělení podle profilů ........................................................................................................................... 7 
2.3.4 Rozdělení dle stok .................................................................................................................................... 8 
2.3.5 Provádění, uložení potrubí .................................................................................................................... 10 
2.3.6 Předpokládaný rozsah kanalizace v místech s výskytem skalního podloží v blízkosti povrchu terénu .. 11 

2.4 OBJEKTY NA STOKÁCH A TLAKOVÝCH ŘADECH .......................................................................................... 11 
2.4.1 Šachty .................................................................................................................................................... 11 
2.4.2 Odbočné stoky ....................................................................................................................................... 12 
2.4.3 Odbočné řady ........................................................................................................................................ 12 
2.4.4 Armatury ............................................................................................................................................... 13 

2.5 PŘECHOD VODNÍHO TOKU A RÁMOVÉHO PROPUSTKU ................................................................................. 13 
2.5.1 Návrh technologie přechodu ................................................................................................................. 14 

2.6 STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ ......................................................................................................... 14 
2.7 STÁVAJÍCÍ DRENÁŽE ................................................................................................................................... 15 
2.8 ČERPACÍ STANICE ....................................................................................................................................... 16 
2.9 ZEMNÍ PRÁCE ............................................................................................................................................. 16 
2.10 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI .......................................................................................................................... 16 
2.11 TLAKOVÉ ZKOUŠKY ................................................................................................................................... 16 
2.12 PROTIKOROZNÍ OCHRANA........................................................................................................................... 16 

3 SEZNAM PODZEMNÍCH INVESTIC .......................................................................................................... 16 

1.1 ÚDAJE O OCHRANNÝCH A HYGIENICKÝCH PÁSMECH .................................................................................. 17 

4 POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ ................................................................................. 17 

4.1 OCHRANA VZROSTLÉ ZELENĚ ..................................................................................................................... 17 
4.2 ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ ....................................................................................................................... 17 

5 ÚDRŽBA A PROVOZOVÁNÍ ........................................................................................................................ 17 

6 CERTIFIKACE, SCHVALOVÁNÍ A REALIZACE ................................................................................... 18 

7 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ ......................................................................................... 18 

 



PŘIŠIMASY Kanalizace splašková a ČOV  DPS – 05/2015 

SO 05 -1. Technická zpráva   AD-300 

č.proj. P1510  Strana 4 
 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   PŘIŠIMASY 

Kanalizace splašková a ČOV 

 

Kraj:   Středočeský 

Okres:   Český Brod 

Místo stavby:  Přišimasy 

Katastrální území: Přišimasy 

Charakter  

stavby:   Účelová stavba, nová 

Stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby 

 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor  

stavby:   Obec Přišimasy 

Sídlo:   Přišimasy 80, PSČ 282 01, Český Brod 

IČO:   25098420 

Zástupce:  Šárka Rumanová – starostka 

Tel.:   321672890 

E – mail:  ou@prisimasy.cz 

 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:  HW PROJEKT s.r.o. 

Pod Lázní 1026/2, Praha 4 140 00 

   IČO 27230601 

Tel.:   241 400 949 

Fax.:   241 400 858 

E – mail:  horejs@hwprojekt.cz 

http://   www.hwprojekt.cz 

 

2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE 

2.1 Zásady řešení 

Předmětem této části projektu je návrh splaškové kanalizace odvádějící splaškovou odpadní vodu do 

navrhované ČOV (SO 01). 

Související návrh nových čerpacích stanic (ČS1, ČS2, ČS3 – SO 02), nové ČOV (SO 01) a Přípojka 

vodovod, kanalizace-odpad z ČOV (SO 04) je součástí samostatných příloh PD. 

Předložená dokumentace řeší vybudování nové veřejné kanalizace v obci Přišimasy, odvádějící odpadní 

vody do navrhované ČOV. Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci, která napojí převážně obytné 

budovy obce. Rozsah nové kanalizační sítě je dán rozsahem stávající zástavby obce s uvažováním 

budoucího rozšíření o plochy, kde se předpokládá nová výstavba.  

Součástí stavby je síť gravitačních kanalizačních stok, doplněná řady tlakové kanalizace tam, kde není 

vhodný návrh gravitační stoky, dále uliční čerpací stanice tam, kde není příznivý sklon terénu pro 

mailto:horejs@hwprojekt.cz
http://www.hwprojekt.cz/
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gravitační vedení a výtlačné řady. Napojení jednotlivých objektů je řešeno pomocí odbočných stok a řadů. 

Navržená kanalizační síť je napojena na do navrhované ČOV gravitační stokou A. 

2.2 Trasa kanalizace, vytýčení trasy 

Trasa kanalizace je patrná z přiložené celkové situace stavby a jednotlivých částí situace stavby. 

Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci, která napojí převážně obytné budovy obce. Rozsah nové 

kanalizační sítě je dán rozsahem stávající zástavby obce s uvažováním budoucího rozšíření o plochy, 

kde se předpokládá nová výstavba.  

Součástí stavby je síť gravitačních kanalizačních stok, doplněná řady tlakové kanalizace tam, kde není 

vhodný návrh gravitační stoky, dále uliční čerpací stanice tam, kde není příznivý sklon terénu pro 

gravitační vedení a výtlačné řady. Napojení jednotlivých objektů je řešeno pomocí odbočných stok a řadů.  

V obci jsou z důvodu spádových poměrů navrženy čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 (SO02), jejich návrh je 

součástí samostatné přílohy PD.  

Povodí splaškové kanalizace, ze kterých budou splaškové vody čerpány, jsou určeny stokami gravitační 

splaškové kanalizace a to: 

 ČS 1: Stoka E, Stoka E1 

 ČS 2: Stoka C3A, Stoka C3B (+ bilance ČS3) 

 ČS 3: Stoka C3-4B 

Do navržené kana l i zace nebudou svedeny dešťové vody !  

2.2.1 Navržené stoky  

 A 

 B 

 C, C1, C2, C3-A, C3-B, C3-1 

 D 

 C3-3, C3-3-1, C3-3-2, C3-3-3 

 C3-4-A, C3-4-B, C3-4-1, C3-4-2 

 E, E1, E2, E3 

 F, F1, F2, F2.1 

 G 

 H, J, J1 

2.2.2 Navržené tlakové řady 

 C, C1, C3-2, C3-2A, C3-3, C3-3-3 

 F2, F2-1 

2.2.3 Navržené výtlaky z ČS 

 E (ČS1), C3 (ČS2), C3-4 (ČS3) 

 

Projekty čerpacích stanic, přípojek NN, ČOV jsou součástí samostatných příloh této dokumentace. 

Směrové řešení vyplynulo z požadavků ČSN 73 6005 vzhledem ke vztahu k ostatním inženýrským sítím. 

Trasa kanalizace je patrná z přiložené situace stavby 1:500 – příloha 4 (4.1 – 4. 8). 

Při výstavbě kanalizace dojde ke styku s podzemními inženýrskými sítěmi. Všechny podmínky pro práci v 

ochranných pásmech cizích inženýrských sítí jsou obsaženy v příloze A. B. - Průvodní zpráva. 

Vytyčení trasy se provede na základě přílohy 4. Situace stavby 1:500 (část 1. – část 8.) a přílohy 3. 

Vytyčovací body. Po vytyčení trasy kanalizace bude vymezen pracovní pruh, z něhož budou odstraněny 

všechny překážky, které by mohly ohrozit bezpečné provádění stavby. 
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2.3 Materiál a uložení potrubí 

2.3.1 Kanalizační stoky 

Kanalizační stoky budou provedeny z trub PP plnožebrovaných o tuhosti SN10 v dimenzi DN300, 

rozměrová řada dle DIN 16 961. 

Technické parametry potrubí: 

 Vnější průměr - De 335 mm  

 Vnitřní průměr - Di/DN 300 mm 

 Kruhová tuhost (kN/m
2
 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m

2
 

 Základní materiál - PP b 

 Tloušťka základní stěny - min 3,7 mm 

 Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním 
profilovaným  těsněním 

 Způsob spojování na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě 
vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno 

 Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy 
 

Pro napojení většiny budov jsou navrženy odbočné stoky z trub PP o tuhosti SN10 v dimenzi DN150. 

Technické parametry potrubí: 

 Vnější průměr - De 170 mm  

 Vnitřní průměr - Di/DN 150 mm 

 Kruhová tuhost (kN/m
2
 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m

2
 

 Základní materiál - PP b 

 Tloušťka základní stěny - min 3,0 mm 

 Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním 
profilovaným  těsněním 

 Způsob spojování na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě 
vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno 

 Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) vstřikováním do formy 
 

2.3.2 Kanalizační řady 

Kanalizační výtlak je navržen z materiálu PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (potrubí se zvýšenou 

odolností vůči šíření trhlin), profilu D90 SDR 11 (90 x 8,2), D75 SDR11 (75 x 6,8) a D63 SDR 11 (63 x 

5,8). Potrubí je tvořeno černou trubkou s hnědými pruhy s hnědým (hnědočerveným) ochranným pláštěm 

se 4 podélnými zelenými pruhy.  

Technické parametry potrubí: 

 Vnější - De 90 mm, De 75 mm a De 63 mm 

 Tlaková řada - PN 16 – SDR 11 

 Základní materiál - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření 
trhliny 

 Minimální požadovaná pevnost MRS - 10 MPa 

 Bezpečnostní koeficient - c 1,25 pro PN 16, c 2 pro PN 10 

 Specifikace spoje - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na tupo 

 Odolnost vůči hrubšímu obsypu  - původní zemina může být použita bez omezení velikosti zrn 
(doporučená velikost je do 63 mm), ostré kameny však nesmí být v kontaktu s potrubím  

 
Spojování PE potrubí bude prováděno svařováním na tupo, případně s použitím elektrotvarovek, totéž 

platí o tvarovkách. Při spojování pomocí elektrotvarovky je nutné se z konců potrubí odstranit ochranný 

plášť a mechanicky  oškrabat  zoxidovanou vrstvu, jako u běžného potrubí z PE 100. Při svařování 

potrubí metodou natupo není nutné odstraňovat ochranný plášť, je však nutné použít svářečku s většími 

čelistmi. Svařování potrubí může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací za použití svařovacího 

aparátu s registračním zařízením. O každém svaru musí být pořízen protokol, který bude společně se 
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svářečským oprávněním předložen k tlakové zkoušce. Svařování PE trub natupo je možné provádět 

pouze při teplotách prostředí nad 5 °C. 

Směrové lomy se provedou ohybem potrubí v max. povoleném poloměru dle pokynů výrobce. Ostré lomy 

se provedou PE oblouky 45° resp. 60°. Na potrubí budou v místě litinových armatur (proplachů) osazeny 

betonové kotvící bloky. 

Pro napojení části budov jsou navrženy odbočné řady tlakové kanalizace z materiálu PE 100 RC s 

ochranným pláštěm z PP, profilu D50 SDR 11 (50 x 4,6); technické parametry odbočných řadů musí 

odpovídat technickým parametrům řadů, na které se napojují. Napojení odboček tlak. řadů bude pomocí 

T-kusů 45°. 

Zaústění výtlaku do šachty gravitační kanalizace se provede obloukem 90, natočeným ke dni šachty. Ve 

vrcholu kolena se vyvrtá odvzdušňovací otvor 8 mm. 

Směrové lomy trasy výtlaku budou označeny v obci orientační tabulkou a mimo obec orientační tyčí. 

Totéž platí o armaturách. 

Na obsyp potrubí výtlaku bude uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006, k potrubí bude připevněn 

signalizační vodič s vývody do poklopů na trase výtlaku. 

2.3.3 Rozdělení podle profilů 

Kanalizace  Profil Délka (m) 

Stoky PP DN300 7309,5 

Odbočné stoky 

celkem 295 ks 
PP DN150 1802,6 

Odbočné stoky (nově 

navržené v DPS) 

celkem 8 ks 

PP DN150 56,4 

Odbočné stoky pro 

výhledové napojení 

rozvojových lokalit 

2 ks 

PP DN300 13,4 

Odbočné stoky pro 

výhledové napojení 

rozvojových lokalit (nově 

navržené v DPS) 

3 ks 

PP DN300 13,0 

Tlakové řady (výtlaky) PE 100 RC D90 100,8 

 PE 100 RC D75 251,0 

 PE 100 RC D63 846,1 

Tlakové odbočné řady 

 celkem 44 ks 
PE 100 RC D50 266,1 

Tlakové řady (nově 

navržené v DPS) 

celkem 5 ks 

PE 100 RC D50 14,8 
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2.3.4 Rozdělení dle stok 

Název Profil Délka (m) 

A PP - DN300 2261,7 

B PP - DN300 97,6 

C PP - DN300 533,7 

C1 PP - DN300 184,5 

C2 PP - DN300 53,1 

C3-A PP - DN300 686,4 

C3-B PP - DN300 157,3 

C3-1 PP - DN300 532,2 

C3-3 PP - DN300 189 

C3-3-1 PP - DN300 141,4 

C3-3-2 PP - DN300 156,9 

C3-3-3 PP - DN300 7,5 

C3-4-A PP - DN300 87,2 

C3-4-B PP - DN300 230,8 

C3-4-1 PP - DN300 92,1 

C3-4-2 PP - DN300 156,1 

D PP - DN300 188,6 

E PP - DN300 83,5 

E1 PP - DN300 112,5 

E2 PP - DN300 83,0 

E3 PP - DN300 38,5 

F PP - DN300 377,4 

F1 PP - DN300 33,5 

F2 PP - DN300 83 

F2-1 PP - DN300 50 
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G PP - DN300 59 

H PP - DN300 175,7 

J PP - DN300 92 

J1 PP - DN300 40 

Tlakový řad (výtlak) Profil Délka (m) 

C PE 100 RC D63 113,8 

 PP - DN300 4 

C1 PE 100 RC D63 57,7 

C3-2 PE 100 RC D63 79,2 

 PP - DN300 7,5 

C3-2A PE 100 RC D63 96,7 

 PP - DN300 9,2 

C3-3 PE 100 RC D63 100,6 

 PE 100 RC D90 100,8 

C3-3-3 PE 100 RC D63 64,6 

F2 PE 100 RC D63 87,8 

F2-1 PE 100 RC D63 50,1 

Výtlak od ČS Profil Délka (m) 

E (ČS1) PE 100 RC D75 13,2 

C3 (ČS2) PE 100 RC D63 195,6 

 PP - DN300 4,6 

C3-4 (ČS3) PE 100 RC D75 237,8 
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2.3.5 Provádění, uložení potrubí 

Stoky 

Potrubí bude uloženo do lože ze štěrkopísku o výšce 15 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě 

vysoké hladiny spodní vody nebo v případě neúnosného podloží, se dno vyztuží štěrkodrtí. Pod hrdla 

potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k 

průhybům.  

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací 

technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím. Pro obsyp se 

doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál – štěrkopísek o smíšené frakci 0-4 mm.  

Zbylý prostor se postupně zasype materiálem z výkopu a po vrstvách zhutní na 95% PS.  

Výtlak, tlakové řady 

Potrubí bude uloženo do lože ze štěrkopísku o výšce 15 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě 

vysoké hladiny spodní vody nebo v případě neúnosného podloží, se dno vyztuží štěrkodrtí. 

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací 

technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím. Pro obsyp se 

doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál – štěrkopísek o smíšené frakci 0-4 mm.  

Zbylý prostor se postupně zasype materiálem z výkopu a po vrstvách zhutní na 95% PS.  

Na obsyp potrubí bude uložena výstražná fólie dle ČSN 73 6006, k potrubí bude připevněn signalizační 

vodič s vývody do poklopů šoupat nebo proplachovacích souprav. Směrové lomy trasy budou označeny 

orientační tabulkou. Obsyp a zásyp potrubí se provede až po úspěšné tlakové zkoušce výtlačného 

potrubí dle ČSN 75 5911. 

Provádění, uložení potrubí – všeobecně 

Potrubí bude ukládáno do výkopu šířky dle přílohy Vzorové výkresy – schéma uložení potrubí. Výkop 

bude jištěný příložným pažením, v případě nesoudržných zemin pažením zátažným. V průběhu výstavby 

lze podle místních podmínek použít i jiný typ pažení, který však v každém případě musí zaručit 

bezpečnost práce v prováděných výkopech. Výkopy budou probíhat v prostoru nezpevněném a také ve 

stávající komunikaci. Při výkopových pracích se vyžaduje důsledné dodržování platných předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Výkopek na zásyp bude dočasně uložen na mezideponii, která bude zřízena v prostoru zařízení 

staveniště, přebytečný materiál se odveze na skládku. Materiál na zásyp z výkopu bude tříděn, resp. 

drcen přímo na staveništi. 

V případě zasažení podzemní vody a jejího prosakování do výkopu bude výkop odvodněn pomocí 

drenážky DN100 v prohloubené rýze na dně výkopu, drenážka bude obsypána štěrkodrtí vč. výplně 

drenážní vrstvy a vyspádována mimo výkop, resp. do čerpací jímky. Pokládka potrubí do zaplaveného 

výkopu je nepřípustná. Pracovní drenáž musí spolehlivě odvádět během stavby podzemní vodu tak, aby 

zřizování podkladních vrstev a pokládání potrubí bylo prováděno v suchu. Dle potřeby se v místě vstupní 

šachty zřídí čerpací jímka, odkud se voda setrvale odčerpává. Drenáž je pouze pracovní, po vybudování 

stoky se zruší zaslepením v místě šachet a zabetonováním čerpacích jímek. 

Výkop rýhy bude prováděn strojně, v blízkosti křižujících sítí ručně se zvýšenou opatrností. Kabely musí 

být ve výkopu opatřeny ochranou proti poškození. 

Po dokončení stavebních prací v manipulačních pruzích se terén uvede do původního stavu resp. dle 

skladby navrhované komunikace, obnoví se skladba porušených vozovek a zatravní se dotčené zelené 

pruhy. Povrch komunikací ve správě KSÚS se upraví dle příslušného vyjádření (viz příloha A.B. Průvodní 

a souhrnná technická zpráva). 

Při výstavbě kanalizace dojde ke styku s podzemními inženýrskými sítěmi. Všechny podmínky pro práci v 

ochranných pásmech cizích inženýrských sítí jsou obsaženy v příloze A.B. - Průvodní zpráva, zákres je 

proveden v příloze Situace stavby a Podélné profily. 
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Na části území stavby se dle různých zdrojů (archivní IG průzkum, pochůzka na staveništi, informace od 

vedení obce apod.) nachází skalní podklad z blízkosti povrchu terénu a při stavbě kanalizace bude tento 

skladní podklad zasažen. V těchto místech bude nutné odstraněný materiál z výkopu odvést na skládku a 

na zpětné zásypy použit přivezený materiál vhodných parametrů. Předpokládá se také, že před 

zahájením výstavby bude proveden podrobnější inženýrsko-geologický průzkum v exponovaných trasách 

kanalizace. Rozsah navrhované kanalizace v místech s výskytem skalního podloží v blízkosti povrchu 

terénu je přibližný! 

2.3.6 Předpokládaný rozsah kanalizace v místech s výskytem skalního podloží v blízkosti 

povrchu terénu 

 

Název Rozsah Délka (m) 

C ŠC 13 – ŠC 19 130,0 

C2 celá 53,1 

C3-A ČS 2 – ŠC 55 450,0 

C3-B celá 157,3 

C3-1 ŠC 138 – ŠC 148 220,0 

F1 celá 33,5 

Tlakový řad Profil Délka (m) 

C3-2 celý 86,7 

C3-2A celý 105,9 

Výtlak Profil Délka (m) 

C3 (ČS2) celý 200,0 

 

2.4 Objekty na stokách a tlakových řadech 

2.4.1 Šachty 

Šachty mají betonové dno se žlábkem pro usměrnění průtoku. Dno bude betonové vyrobené technologií 

vibrolitého betonu v rámci jednoho výrobního procesu (pevnostní třídy C40/50). Šachtové dno bude mít 

z výroby osazeny přechodky s těsněním typů dle trubního materiálu stok, pro napojení kanalizačního 

potrubí, na něj jsou osazeny šachtové skruže o průměru 1000 mm, výšky 1000 mm, 500, 250 mm, 

přechodová skruž průměru 1000/800 a vyrovnávací prstenec. Na něj je osazen poklop s rámem. Pro 

výstavbu vstupních šachet bude použit konstrukční systém s krokem 250 mm, se sílou stěny 120 mm a 

uspořádáním spojů podle ČSN EN 1917.  

Poklopy šachet DN 600 mm jsou navrženy pro zatížení D400 v samonivelačním provedení. Rám poklopu 

bude litinový plovoucí DN400 a bude zabudován na příslušný typ vyrovnávacího prstence. Mezi 

vyrovnávacím prstencem a kónusem šachty musí být alespoň 2 cm vysoké maltové spojení s pevností 

min. 45 MPa. Rám musí být uložen do kvalitně zhutněného asfaltu. Poklop bude celolitinový ve variantě 

s odvětráním i bez odvětrání (dle tabulky šachet). Tlumící vložka musí být vyrobena z vhodného 

materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám, nesmí být z platových nebo kompozitních 

materiálů. Konstrukce vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar L). 
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Chránit poklop proti samovolnému otevření musí minimálně 2 pružné prvky, tak aby systém působil 

centricky (tj. i na nájezdové straně poklopu). Zajištění proti krádeži bude zajištěno nerozpojitelným 

spojením víka s rámem. Komplet musí být opatřen bezpečnostní aretací víka po otevření proti 

samovolnému zavření. Poklopy vstupních šachet se vyosují vpravo od osy kanalizace ve směru průtoku 

odpadních vod.  

Ve všech šachtách jsou osazena žebříková stupadla s PE povlakem a pod vstupním poklopem jedno 

kapsové. 

Kanalizační šachty vč. napojených trub jsou nepropustné, spoje jednotlivých dílců vodotěsné. Spojování 

jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí pryžového těsnění na špici dílce, které je stlačeno 

v prostoru spoje hrdlem dílce následujícího. Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 

681–1 Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku 

vody a odpady. Těsnění šachetních dílců pěněnými hmotami se nepřipouští. Dnové prefabrikáty budou 

osazovány na urovnané betonové desce 150 mm.  

Navržená niveleta poklopů kanalizačních šachet respektuje stávající terén. 

Vzhledem k mechanickým vlastnostem PP není dovoleno kanalizační trouby z plastů připojovat na šachtu 

zabetonováním přímo do stěny šachty. Připojení se provádí pomocí šachtové vložky, která umožňuje 

vodotěsné a hloubkové uložení potrubí do stěny šachty. 

Uklidňovací šachty 

Je navrženo 9 ks šachet jako uklidňovací (vyústění výtlaku) – UŠ 1 až UŠ 9 a 1 ks uklidňovací šachty 

ŠC88, do které je napojena tlaková přípojka Dno šachty a stěna proti zaústění výtlaku bude opatřeno 

keramickým obložením. Zaústění výtlaku do šachty gravitační kanalizace se provede obloukem 90, 

natočeným ke dni šachty. Ve vrcholu kolena se vyvrtá odvzdušňovací otvor 8 mm. 

2.4.2 Odbočné stoky 

Pro napojení rodinných domů budou vysazeny odbočné stoky PP DN 150. Napojení na gravitační 

kanalizaci bude provedeno pomocí tvarovek – odboček 90°. Přípojky budou ukončeny na hraně pozemku 

pro RD, zaslepeny a zaměřeny. 

Je navrženo 295 ks odbočných stok dle DSP a 10 ks odbočných stok navíc v rámci DPS, celkem tedy 

305 ks. 

Nové přípojky budou ukončeny na hranici veřejného pozemku. Přesné umístění odbočných řadů 

k jednotlivým nemovitostem se provede před zahájením stavby průzkumem u obyvatel, který zajistí OU 

před zahájením stavby veřejnou výzvou Zaslepení přípojek bude provedeno tak, aby se do potrubí 

nedostala hlína či jiné nečistoty při budoucím napojení. Místo ukončení přípojky bude zaměřeno. Poloha 

přípojky (uzávěru na přípojce) musí být označena vhodně umístěnou orientační tabulkou pro tlakovou 

kanalizaci. 

2.4.3 Odbočné řady 

Pro napojení jednotlivých objektů rodinných domů řešené lokality jsou navrženy tlakové odbočné řady 

D50 PE 100 RC SDR 11 (50 x 4,6). 

Je navrženo 44 ks odbočných řadů dle DSP a 5 ks odbočných řadů navíc v rámci DPS, celkem tedy 49 

ks. 

Přípojky PE budou přednostně provedeny z jednoho kusu potrubí, pokud není PE dodáváno v návinech, 

spojuje se výhradně svařováním pomocí elektrotvarovek. Přípojka D50 bude na navrhovaný řad napojena 

z boku např. pomocí navrtávací elektrotvarovky odbočky bez vrtáku. Přípojky budou osazeny 

samostatnými uzávěry před vstupem na pozemek. Uzávěr každé přípojky – šoupátko DN40 - se vyvede 

zemní soupravou na terén, konec se ochrání poklopem. Ovládací tyče zemních souprav se zajišťují proti 

vysunutí.  

Odbočné řady Př.č.p.1, Př.č.p.8, Př.č.p.17, Př.č.p.25, Př.č.p.68 a Př.č.p.67 jsou tlakové, jsou ale napojeny 

na gravitační kanalizaci. Př.č.p.67 je napojena do koncové šachty ŠC88, která bude upravena jako 
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uklidňovací. Ostatní přípojky budou napojeny přímo na gravitační stok, a to pomocí sedlové odbočky 

DN100, přechodové spojky (případně přechodové redukční spojky) pro různé druhy potrubí a redukcí. 

Parametry šoupěte: s deskovým uzávěrem, tvárná litina, PN10, těžká protikorozní ochrana, příslušenství: 

zemní soupravy teleskopické s ořechem a připojovacím nátrubkem z tvárné litiny. Uzávěry přípojek 

budou osazeny přednostně mimo vozovku (nutná koordinace s kabely NN, VO a SEK!) z důvodu 

menších zásahů do konstrukčních vrstev vozovky. 

Nové přípojky budou ukončeny na hranici veřejného pozemku. Přesné umístění odbočných řadů 

k jednotlivým nemovitostem se provede před zahájením stavby průzkumem u obyvatel, který zajistí OU 

před zahájením stavby veřejnou výzvou Zaslepení přípojek bude provedeno tak, aby se do potrubí 

nedostala hlína či jiné nečistoty při budoucím napojení. Místo ukončení přípojky bude zaměřeno. Poloha 

přípojky (uzávěru na přípojce) musí být označena vhodně umístěnou orientační tabulkou pro tlakovou 

kanalizaci. 

Čerpací stanice není navržena – umístění a výběr dodavatele bude vždy věcí budoucích stavebníků 

rodinných domů. Ze strany správce kanalizace bude třeba dodržet požadavek na volbu čerpadla s 

výtlačnou výškou alespoň 50 m a řezacím oběžným kolem. Každá přípojka bude v místě napojení na řad 

vybavena uzavíracím šoupětem DN40 v provedení pro odpadní vodu, se zemní soupravou. 

2.4.4 Armatury 

Proplachovací soupravy pro odpadní vodu 

V nejnižších a nejvyšších místech výtlaku a vždy ve vzdálenosti do 150 m od sebe jsou dle požadavku 

provozovatele umístěny proplachovací soupravy pro odpadní vodu. Umístění je patrno ze situace stavby 

a z podélného profilu. Soupravy zároveň umožňují odvzdušnění a odkalení řadu. Umístění je patrno ze 

situace stavby a z podélného profilu.  

Napojení proplach. soupravy – viz vzorové výkresy. Jsou navrženy proplachovací soupravy DN50.  

Parametry proplachovací soupravy DN50: DN50, propláchnutí plným profilem, přímé přírubové napojení, 

horní ukončení hadicovým výstupem typu C, proplachovací souprava s vlastním uzávěrem, kompaktní 

provedení. Alternativně je možné u proplachovacích souprav, které budou osazeny na konce řadů, použít 

soupravy s 90°napojením fitinkou ISO D63. 

Celkem je navrženo 8 ks proplachovacích souprav DN50 na odpadní vodu. 

Armatury na odbočkách přípojek – šoupě pro odpadní vodu 

Na odbočných řadech D50 budou osazena šoupata umožňující uzavření přípojky z veřejného prostoru.  

Šoupě DN40 - 49 ks - se vyvede zemní soupravou na terén, konec se ochrání poklopem. Ovládací tyče 

zemních souprav se zajišťují proti vysunutí.  

Parametry: s deskovým uzávěrem, tvárná litina, PN10, těžká protikorozní ochrana, příslušenství: zemní 

soupravy teleskopické s ořechem a připojovacím nátrubkem z tvárné litiny. 

Poloha přípojky (uzávěru na přípojce) musí být označena vhodně umístěnou orientační tabulkou pro 

tlakovou kanalizaci. 

Poklopy armatur v nezpevněném terénu budou chráněny dle přílohy Vzorové výkresy 

Po ukončení zemních prací budou armatury označeny tabulkami - Orientační tabulky pro výtlačné řady, 

pro tlakovou a podtlakovou kanalizaci 

2.5 Přechod vodního toku a rámového propustku 

Křížení vodního toku je navrženo na stoce E, stoka E je vedena v komunikaci a kříží propustek 

Přišimaského potoka. 

Křížení rámového propustku (součást odvodnění komunikací) je navrženo na stoce C3-A. 
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Křížení bude provedeno bezvýkopovou technologií. Potrubí PP DN300 bude uloženo do ocel. 

ochranného potrubí DN500, ocel. trubka bude opatřena antikorozní betonovou ochranou. Uložení potrubí 

do chráničky bude provedeno pomocí vymezovacích kroužků. Chránička bude zabezpečena proti vnikání 

vody, k uzavření konců chráničky slouží manžety na chráničky. 

2.5.1 Návrh technologie přechodu 

Provedení přechodu bude zhotoveno metodou mikrotunelování. Vrtání se bude provádět z terénu a tak 

pro zápich (start) vrtných tyčí stačí rýha délky 1,5 m x 1 m šířky a hloubky dle podélného profilu. U 

startovací jámy musí být dostatečný prostor pro umístění vrtné soupravy ve směru provádění vrtu. 

Cílovou jámou může být otevřený výkop, který musí umožnit výměnu vrtných nástrojů při dokončení 

pilotního vrtu a taktéž musí umožnit vtahování vlastního potrubí kanalizace. Světlá šířka výkopu musí být 

nejméně 1,0 m a stěny výkopu musí být zajištěny proti sesunutí. Sklony svahů výkopu budou 

vysvahovány dle IG průzkumu. Stavební práce musí být provedeny v souladu s Nařízením vlády č. 

591/2006 Sb. 

Vlastní provedení vrtu má dvě etapy: 

 Provede se pilotní vrt o průměru 90 mm v navržené trase. Pilotní vrt se provádí vysokotlakým 

vodním paprskem kombinovaným s mechanickým rozrušováním zeminy pomocí vrtací hlavy. Ve 

vrtací hlavě je uložena i řiditelná sonda. 

 Po dosažení cílové jámy se hlava s řiditelnou sondou odpojí a vrt se směrem k vrtačce pomocí 

tažné rozšiřovací hlavy rozšíří na požadovaný profil za stálého pažení volného prostoru 

bentonitovou směsí. Do takto provedeného a rozšířeného vrtu se zatáhne pomocí vrtných tyčí z 

cílové jámy vlastní potrubí s betonovou vrchní ochranou, které se připraví v celé délce za cílovou 

jámou. Bentonitová směs vyplní prostor mezi horninou a potrubím a postupně ztvrdne a vytvoří 

neprůchodnou zátku. 

 Na obou koncích protlaku bude zhotovena kolem potrubí jílová zátka. 

2.6 Stávající odvodnění komunikací 

Kanalizační stoky, řady, odbočné stoky a odbočné řady kříží prvky odvodnění komunikací, a to jak 

povrchové (odvodňovací příkopy), tak podpovrchové (zatrubněné částí odvodňovacích příkopů, 

propustky). Průběh podpovrchových prvků odvodnění komunikace je znám pouze v některých místech! 

Prvky odvodnění komunikace musí být po provedení stavby uvedeny do původního stavu tak, aby byla 

zachována jejich funkčnost. 
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2.7 Stávající drenáže 

V zájmovém území se dle vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy (Oblast Povodí Labe, 

Pracoviště Kutná Hora) nachází s t á v a j í c í  d r e n á ž . V případě narušení této drenáže během stavby 

je nutno ji podchytit a zpětně napojit, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků. Dále je nutno dle 

zák. č.254/2001 Sb.§126 jednat s majitelem drenáže, kterým je vlastník příslušného pozemku.  
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2.8 Čerpací stanice 

Návrh čerpacích stanic splaškových vod je řešen v samostatné části PD: SO 02 ČS1, ČS2, ČS3 

2.9 Zemní práce 

Výkop pro kanalizaci bude prováděn jako pažená rýha, předpokládá se pažení příložné. Výkopový 

materiál bude odvážen na mezideponii, kterou si zajistí dodavatel stavby. V průběhu výstavby lze použít i 

jiný typ pažení, než navrhuje projektová dokumentace. V každém případě však zvolený typ pažení musí 

zaručit bezpečnost práce v prováděných výkopech. 

Na části území stavby se dle různých zdrojů (archivní IG průzkum, pochůzka na staveništi, informace od 

vedení obce apod.) nachází skalní podklad z blízkosti povrchu terénu a při stavbě kanalizace bude tento 

skladní podklad zasažen. V těchto místech bude nutné odstraněný materiál z výkopu odvést na skládku a 

na zpětné zásypy použit přivezený materiál vhodných parametrů. Předpokládá se také, že před 

zahájením výstavby bude proveden podrobnější inženýrsko-geologický průzkum v exponovaných trasách 

kanalizace. Rozsah navrhované kanalizace v místech s výskytem skalního podloží v blízkosti povrchu 

terénu je přibližný! 

Základovou spáru musí před pokládáním potrubí a objektů na potrubí posoudit geolog, a případně 

navrhnou další opatření! 

2.10 Zkoušky vodotěsnosti 

Zkoušky vodotěsnosti jednotlivých stok se provedou dle ČSN 75 6909 a ČSN 75 6114.  

Po vykonané zkoušce vodotěsnosti a po dokončení obsypu potrubí se dokončí zásyp rýhy. 

2.11 Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky tlakových řadů se provedou dle ČSN 75 5911. Voda na tlakové zkoušky bude odebírána 

ze stávající vodovodní sítě. 

2.12 Protikorozní ochrana 

Potrubí jsou navržena z PP resp. PE trub s vysokou odolností proti agresivním vlivům. Revizní šachty 

budou provedeny z prefabrikovaných skruží, které není nutno chránit proti korozi. Všechny kovové části 

kanalizace (poklop, stupadla) budou z litiny a nevyžadují protikorozní ochranu. 

Armatury na kanalizačním výtlaku jsou navrženy z tvárné litiny a jsou již od výroby opatřeny základní 

protikorozní ochrannou vrstvou. 

 

3 SEZNAM PODZEMNÍCH INVESTIC 

Zákres o průběhu inženýrských sítí v zájmové oblasti navrhované kanalizace byl proveden do situace 1 : 

500 na základě dokumentace získané od správců jednotlivých sítí, geodetického zaměření a pochůzky 

projektanta po zájmovém území. 

Průběh podzemních vedení je pouze orientační a projektant nezodpovídá za jeho polohu. Zákres 

inženýrských sítí nelze použít k jejich přesnému vytyčení. 

Před zahájením zemních prací je dodavatel povinen zajistit přesné vytyčení a ověření všech 

podzemních investic v trase kanalizace za účasti příslušných správců! 

Před zahájením prací je třeba dodržet tyto podmínky: 

 

 Všichni správci budou požádáni o vydání podmínek pro stavbu, vytyčení a předání tras 

podzemních investic. Vytyčení a předání bude provedeno nejpozději při předání staveniště. 

 Při výstavbě v ochranných pásmech investic musí být dodrženy podmínky dané správci 

jednotlivých vedení. 

 Výkopy budou provedeny 1,5 m před a 1,5 m za podzemními investicemi ručně. 
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 Stavební práce v ochranných pásmech podzemních i nadzemních investic musí být provedeny 

za odborného dozoru správce příslušného vedení. 

 Zjištěné podzemní investice musí být po dobu stavby zajištěny proti poškození (hlavně řádně 

vyvěšeny) a proti úrazu osob. 

1.1 Údaje o ochranných a hygienických pásmech 

ochranné pásmo stávajících komunikací činí podle silničního zákona pro: 

 Dálnice 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní komunikace nebo od osy větve 

její křižovatky 

 silnice a místní komunikace I. třídy 50 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu 

 silnice a místní komunikace II. a III. třídy 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního 

pásu 

ochranné pásmo inženýrských sítí dle příslušných norem činí pro  

 vodovod  1,5 m (do DN500) – 2,5 m (nad DN500) od vnějšího okraje potrubí na obě strany 

 kanalizace  1,5 m (do DN500) – 2,5 m (nad DN500) od vnějšího okraje kanalizační stoky a 

souvisejících stavebních objektů 

 plynovod  1m na obě strany od vnějšího okraje potrubí v intravilánu obce 

 telefonní a dálkové kabely  1,5 m od osy kabelu na obě strany, 3 m nad a pod úroveň kabelu 

 podzemní vedení VN do 110 kV  1 m od krajního kabelu na každou stranu 

 nadzemní vedení VN nad 1 kV – 35 kV  7 m od krajního vodiče na každou stranu 

 nadzemní vedení VN nad 35 kV – 110 kV  12 m od krajního vodiče na každou stranu 

4 POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ 

4.1 Ochrana vzrostlé zeleně 

Veškerá vzrostlá zeleň, nacházející se v trase navrhované kanalizace, nebude výstavbou dotčena. 

Kanalizace bude vedena v minimální vzdálenosti 2,5 m od kmenů s ohledem na ČSN DIN 18920. 

V případě, že v trase pokládky kanalizace rostou vzrostlé dřeviny, je dodavatel povinen provádět 

výkopové práce ve vzdálenosti min. 1,5 m od paty kmene. V prostoru odpovídajícím průměru koruny 

dřevin je nutné provádět výkopy ručně. Kořeny zasahující do výkopu musí být přerušeny vhodným 

nářadím tak, aby řezná rána byla co nejmenší. V případě porušení musí být poraněná část rovně 

seříznuta a ošetřena fungicidním prostředkem. 

4.2 Závěrečné úpravy území 

Většina kanalizace je vedena ve stávajících komunikací, část v nezpevněném terénu. 

Závěrečná úprava území a konstrukce vozovky se provede dle požadavků DOSS, resp. se terén uvede 

do původního stavu.  

5 ÚDRŽBA A PROVOZOVÁNÍ 

Splašková kanalizace bude provozována v souladu s provozním řádem. Pro správnou funkci celého 

systému je nezbytná údržba v předepsaných intervalech. Zásady provozu jsou stanoveny v odvětvových 

technických normách TNV „Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení“, TNV 756911 „Provozní řád 

kanalizace“ a TNV 756925 „Obsluha a údržba stokových sítí“. Hlavním předpisem provozovatele je 

„Kanalizační řád“. 
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6 CERTIFIKACE, SCHVALOVÁNÍ A REALIZACE 

Všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí vybaveny 

příslušnými schvalovacími a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné 

instalace těchto výrobků a zařízení! V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které 

nemají příslušné schvalovací a certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci 

nových výrobků a zařízení (schválených a certifikovaných) musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně 

následných škod. 

Ze strany objednatele jsou uznávány pouze schvalovací a certifikační dokumenty zpracované 

autorizovanými zkušebnami (organizacemi). 

7 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

 ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

 ČSN 01 3463 - Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace 

 ČSN EN 752 - Odvodňovací systémy vně budov 

 ČSN EN 752-6 - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací 

stanice 

 ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

 ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 


