STAVOKOMPLET

odstépny zavod Vodovody a kanalizace

Zapis z jednani v PfiS§imasech, dne 21. 9. 2018
Piitomni: Sarka Rumanova, Michal Gruber

1., Pani starostka byla informovana o nedostatku vody ve vrtu HV2. Z diivodu sucha, nadlimitnich
odberu vody do obci Piigimasy, Hrade$in a nefunkénosti havarovaného vrtu HV1 doslo ke snizeni

vydatnosti vrtu HV2, Hladina podzemni vody je tésné¢ u saciho koSe Cerpadla. Cerpadlo piisava
vzduch a nadlimitné zatéZovany vrt HV2 zaginad propoustét pisek (piskovat). Tato skute¢nost se
projevila havarii ¢erpadla, u kterého byla jeho hydraulickd ¢ast vazné poskozena. Hladina vody ve
vrtu se neda sledovat, jelikoz neni instalovano zafizeni na sledovani hladiny vody s pienosem na
vodarensky dispe¢ink. V soucasné dobg je z vrtu Serpano 1,4 I/s coZ nepokryje spotiebu obou obef a
bude nutné dodavku vody omezovat. Souc¢asné by se méla urychlit realizace nahradniho vrtu za
havarovany vit HV1.

2., Z vy$e popsanych diivodi bylo dohodnuto, Ze obec zaplati opravu Cerpadla z vrtu HV2 v hodnoté
23 460,- K& bez DPH. JelikoZ &erpadlo bylo vydiené piskem, nebyla tato zavada uzndna jako zarucni
oprava.

3., Bylo repasovano 1 ¢erpadlo z ATS TRAMES. Na zakladé jednani ze dne 18. 4. 2018 bude obci
vystavena faktura na tuto opravu v hodnoté 10 286,- K¢ bez PDH.

4., 7 diivodu snizeni hladin ve vrtu HV2. Bylo nutné vyménit sondy (jisténi proti chodu bez vody) a
upravit ovladéni tak, aby bylo mozné tyto sondy na urtity ¢as vyfadit. Jelikoz je hladina vody tak
nizko, Ze by sondy blokovali chod ¢erpadla je nutné je casové odpojovat z provozu. BohuZel muze
dojit opét k poskozeni Eerpadla, ale ve stdvajicim stavu neni mozné jiné feseni. Je to jediny zdroj vody
pro ob& obce, ndhradni vrt neni jedté realizovén a stdvajici vrt HV1 je v havarijnim stavu vice jak rok.
Néklady na tuto Gpravu budou obci Pfidimasy fakturovany v ¢astce 6 396,-K¢ bez DPH.

5., Bylo dohodnuto, Ze po realizaci a zprovoznéni nahradniho vrtu, bude u vrtu HV2 provedena TV
prohlidka a na zaklad¢ vyhodnoceni 1 €iSténi vrtu.

6., Do konce fijna 2018 provozovatel zkontroluje pfistupnost a funkénost uzaviracich vodovodnich
armatur a pieda vysledek z této kontroly, véetné odhadu nékladt na piipadné opravy. Tato kontrola
bude provedena pouze u uzavéru lezicich mimo zpevnéné komunikace.

7., Provozovatel provede namdtkovou kontrolu vodovodnich uzavért v komunikacich, kde jejich
opravu a osazeni provadela fa. Zepris.

8., Obec objedna hydrogeologické posouzeni jimaciho uzemi za tuCelem mozného rozsifeni
(zkapacitnéni) pramenisté o dalsi vit.
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