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snížení od ustálené úrovně HPV s [m]

Přišimasy-Hradešín, PH-3: Křivka vydatnosti a jímací schopnosti vrtu - doporučení
určeno z čerpací zkoušky

Q = 0,31 l/s - vydatnost
s = 22,99 m - snížení (od ustálené hladiny)
R = 52,98 m - dosah deprese


